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TERMO DE REFERENCIA

OBIJETO: contratacdo de empresa especializada em instalagdo e manutengdo preventiva/corretiva de
aparelhos de ar-condicionado para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO, CIENCIA E TEC-
NOLOGIA - SICTEC.

ITEM | QUANT. | UNID. DESCRICAO ESPECIFICACAO
Manuteng¢ao preventiva ar-
condicionado 7.000 a 12.000 BTUS Inclui higienizagdo interna

01 13 Servigo | — diversas marcas e modelos | simples; limpeza do filtro e da
existentes em qualquer Unidade | turbina com pincel
da SICTEC.

Manutengdo preventiva ar-
condicionado 13.000 a 18.000 Inclui  higienizagdo interna

02 10 Servigo | BTUS— diversas marcas e modelos | simples; limpeza do filtro e da
existentes em qualquer Unidade | turbina com pincel
da SICTEC.

Manutengao preventiva ar-
condicionado 19.000 a 30.000 Inclui higienizacdo interna

03 15 Servico | BTUS — diversas marcas e modelos | simples; limpeza do filtro e da
existentes em qualquer Unidade | turbina com pincel
da SICTEC..

Manutencao preventiva ar-
condicionado 31.000 a 80.000 Inclui higienizagdo interna

04 18 Servigo | BTUS — diversas marcas e modelos | simples; limpeza do filtro e da
existentes em qualquer Unidade | turbina com pincel
da SICTEC..

Inclui a limpeza e higieniza¢do
do ar-condicionado
(discriminacdo ap6s a planilha
no tépico 4); caso seja
necessario realizar a recarga de
Manutengdo preventiva ar- | gas, sera de responsabilidade da
condicionado 7.000 a 12.000 BTUS | prépria empresa que fez a

05 13 Servico | — diversas marcas e modelos | limpeza;, tempo entre a
existentes em qualquer Unidade | solicitagdo do servico e a
da SICTEC.. conclusao do mesmo: 7 dias. Se

for necessario o transporte do
aparelho, sera de

responsabilidade do contratado,
bem como os produtos que
serdo utilizados.
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Inclui a limpeza e higienizagdao
do ar-condicionado
(discriminagdo apds a planilha
no tdpico 4); caso seja
necessario realizar a recarga de
Manutengao preventiva ar- | gas, sera de responsabilidade da
condicionado 13.000 a 18.000 | propria empresa que fez a
06 10 Servigo | BTUS — diversas marcas e modelos | limpeza; tempo entre a
existentes em qualquer Unidade | solicitacdo do servico e a
da SICTEC.. conclusao do mesmo: 7 dias. Se
for necessario o transporte do
aparelho, sera de
responsabilidade do contratado,
bem como os produtos que
serdo utilizados.

Inclui a limpeza e higienizacdo
do ar-condicionado
(discriminagao apo6s a planilha
no tépico 4); caso seja
necessario realizar a recarga de
Manutencao preventiva ar- | gas, serd de responsabilidade da
condicionado 19.000 a 30.000 | prépria empresa que fez a
07 15 Servigo | BTUS — diversas marcas e modelos | limpeza; tempo entre a
existentes em qualquer Unidade | solicitacdo do servico e 'a
da SICTEC.. conclusao do mesmo: 7 dias. Se
for necessario o transporte do
aparelho, sera de
responsabilidade do contratado,
bem como os produtos que
serao utilizados.

Inclui a limpeza e higienizagdo
do ar-condicionado -
(discriminagdo apds a planilha
no tdpico 4); caso seja
necessario realizar a recarga de
Manutengao preventiva ar- | gas, serd de responsabilidade da
condicionado 31.000 a 80.000 | prépria empresa que fez a
08 18 Servigo | BTUS — diversas marcas e modelos | limpeza; tempo entre a
existentes em qualquer Unidade | solicitagdio do servico e a
da SICTEC.. conclusdo do mesmo: 7 dias. Se
for necessario o transporte do
aparelho, sera de
responsabilidade do contratado,
bem como os produtos que
serao utilizados.
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A compra do gas sera de
Manutengao corretiva — recarga | responsabilidade do contratado;
de gas ar-condicionado (Valor por | tempo entre o acionamento do
Kg)- ar-condicionado 7.000 a | servico e diagndstico: 2 dias;
80.000 BTUS — diversas marcas e | tempo entre o diagndstico e a
modelos existentes em qualquer | recarga: 4 dias. Valor por Kg, a
Unidade da SICTEC. ser medido por ManOGmetro no
momento da Manutencao.

A compra do filtro serd de
responsabilidade do contratado;
tempo entre o acionamento do
servico e diagndstico: 2 dias;
tempo entre o diagndstico e a
troca do filtro: 10 dias

A compra do filtro serd de
responsabilidade do contratado;
tempo entre o acionamento do
servico e diagndstico: 2 dias;
tempo entre o diagndstico e a
troca do filtro: 10 dias

A compra do filtro sera de
Manutengdo corretiva — troca de | responsabilidade do contratado;
filtro — ar-condicionado 19.000 a | tempo

12 15 Servigo | 30.000 btus - diversas marcas e | entre o acionamento do servico
modelos existentes em qualquer | e diagndstico: 2 dias; tempo
Unidade da SICTEC. entre o diagndstico e a troca do
filtro: 10 dias

A compra do filtro sera de
responsabilidade do contratado;
tempo entre o acionamento do
servico e diagnodstico: 2 dias;
tempo entre o diagndstico e a
troca do filtro: 10 dias

A compra das pecas serda de
responsabilidade do contratado
(discriminagdo apds a planilha
tépico 5); tempo entre o
acionamento do servico e
diagndstico: 2 dias; tempo entre
o diagndstico e a troca das
pecas: 10 dias

09 56 Servico

Manuteng¢do corretiva — troca de
filtro — ar-condicionado 7.000 a
10 13 Servigo | 12.000 BTUS - diversas marcas €
modelos existentes em qualquer
Unidade da SICTEC.

Manutencao corretiva — troca de
filtro — ar-condicionado 13.000 a
11 10 Servi¢o | 18.000 BTUS - diversas marcas e
modelos existentes em qualquer
Unidade da SICTEC.

Manutengao corretiva — troca de
filtro — ar-condicionado 31.000 a
13 18 Servigo | 80.000 BTUS - diversas marcas e
modelos existentes em qualquer
Unidade da SICTEC.

Manutencao corretiva — troca de
pecas - ar-condicionado 7.000 a
14 13 Servico | 12.000 BTUS - diversas marcas e
modelos existentes em qualquer
Unidade da SICTEC.
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A compra das pegas sera de
responsabilidade do contratado
(discriminagdo apds a planilha
topico 5); tempo entre o
acionamento do servico e
diagndstico: 2 dias; tempo entre
o diagnostico e a troca das
pecas: 10 dias

A compra das pecas sera de
responsabilidade do contratado
(discriminagdo apds a planilha
tépico 5); tempo entre o
acionamento do servico e
diagndstico: 2 dias; tempo entre
o diagndstico e a troca das
pecas: 10 dias

A compra das pegas sera de
responsabilidade do contratado
(discriminagdo apds a planilha
topico 5); tempo entre o
acionamento do servico e
diagndstico: 2 dias; tempo entre
o diagndstico e a troca das
pecas: 10 dias

A compra do compressor serd
de

responsabilidade do contratado;

Manutengado corretiva — troca de
pecas - ar-condicionado 13.000 a
15 10 Servigo | 18.000 BTUS - diversas marcas €
modelos existentes em qualquer
Unidade da SICTEC.

Manutengao corretiva — troca de
pecas - ar-condicionado 19.000 a
16 15 Servigo | 30.000 BTUS - diversas marcas e
modelos existentes em qualquer
Unidade da SICTEC.

Manutengao corretiva — troca de
pegas - ar-condicionado 31.000 a
17 18 Servigo | 80.000 BTUS - diversas marcas e
modelos existentes em qualquer
Unidade da SICTEC.

Manutengao corretiva — troca de
compressor rotativo - ar
condicionado 7.000 a 12.000 BTUS

18 13 Servigo . tempo entre o acionamento do
- diversas marcas e modelos ) . e ,
. . servico e diagnodstico: 2 dias;
existentes em qualquer Unidade , ‘o
tempo entre o diagndstico e a
da SEDEC )
troca das pegas: 10 dias
~ . A compra do compressor sera
Manuteng¢do corretiva — troca de de P P
compressor  rotativo - ar -
.. responsabilidade do contratado;
. condicionado 13.000 a 18.000 ]
19 10 Servigo . tempo entre o acionamento do
BTUS - diversas marcas e modelos ) . .
. . servico e diagndstico: 2 dias;
existentes em qualquer Unidade N
tempo entre o diagndstico e a
da SICTEC. .
troca das pecas: 10 dias
~ . A compra do compressor serd
Manuten¢do corretiva — troca de P ”p
. de responsabilidade do
compressor  rotativo - ar- contratado; tempo entre
. ; o}
. condicionado 19.000 a 30.000 . P .
20 15 Servico acionamento do servico e

BTUS - diversas marcas e modelos
existentes em qualquer Unidade
da SICTEC.

diagndstico: 2 dias; tempo entre
o diagndstico e a troca das
pecas: 10 dias
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A compra do compressor sera
de

responsabilidade do contratado;
tempo entre o acionamento do
servico e diagndstico: 2 dias;
tempo entre o diagndstico e a
troca das pegas: 10 dias
Instalagdo/desinstalacdo
completa por contado
contratado incluindo todo o
ferramental, pecas, aparelhos e
m3do de obra necessarias,
incluindo materiais elétricos e
Instalacdo / Desinstalagdo de ar- | de  tubulagdo. Caso  seja
condicionado wusado - 7.000 a | necessario realizar a limpeza e
22 02 Servigo | 12.000 BTUS - diversas marcas e | recarga de gas, serda de
modelos existentes em qualquer | responsabilidade da prépria
Unidade da SICTEC. empresa vencedora desse item;
Tempo entre o acionamento e o
inicio do servigco de instala¢do /
desinstalacdo do ar-
condicionado: 3 dias; Tempo de
término do servico apds o
inicio:5 dias
Instalagdo/desinstalacdo
completa por conta do
contratado incluindo todas as
ferramentas, pecas, aparelhos e
mao de obra necessarias,
incluindo materiais elétricos e
Instalagdo / Desinstalagdo de ar- | de  tubulagdo. Caso  seja
condicionado usado - 13.000 a | necessario realizar a limpeza e
23 02 Servigo | 18.000 BTUS - diversas marcas e | recarga de gas, sera de
modelos existentes em qualquer | responsabilidade da prépria
Unidade da SICTEC. empresa vencedora desse item;
Tempo entre o acionamento e o
inicio do servico de instalacdo /
desinstalacdo do ar-
condicionado: 3 dias; Tempo de
término do servico apds o
inicio:5 dias

Manutencdo corretiva — troca de
compressor rotativo - ar
condicionado 31.000 a 80.000
BTUS - diversas marcas e modelos
existentes em qualquer Unidade
da SICTEC.

21 18 Servigo
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Instalagdo/desinstalagdo

completa por contado
contratado incluindo todo o
ferramental, pecas, aparelhos e
mao de obra necessarias,
incluindo materiais elétricos e
Instalagdo / Desinstalacdo de ar- | de  tubulagdo. Caso seja
condicionado usado - 19.000 a | necessario realizar a limpeza e

24 02 Servigo | 30.000 BTUS - diversas marcas e | recarga de gds, serd de
modelos existentes em qualquer | responsabilidade da prépria
Unidade da SICTEC. empresa vencedora desse item;

Tempo entre o acionamento e o
inicio do servigo de instalacdo /
desinstalacgdo do ar-
condicionado: 3 dias; Tempo de
término do servico apds o

inicio:5 dias
Instalagdo/desinstalagdo
completa por contado

contratado incluindo todo o
ferramental, pecas, aparelhos e
mao de obra necessarias,
incluindo materiais elétricos e
Instalagdo / Desinstalagdo de ar- | de  tubulacdo. Caso seja
condicionado usado - 31.000 a | necessario realizar a limpeza e

25 02 Servigo | 80.000 BTUS - diversas marcas e | recarga de gas, serd de
modelos existentes em qualquer | responsabilidade da prépria
Unidade da SICTEC. empresa vencedora desse item;

Tempo entre o acionamento e o
inicio do servico de instalacdo /
desinstalacdo do ar-
condicionado: 3 dias; Tempo de
término do servico apds o
inicio:5 dias

=

\\
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Instalacdo completa por conta
do contratado incluindo todo o
ferramental, pecas, aparelhos e
mao de obra necessarias,
Instalacdo de ar-condicionado | incluindo

novo- 7.000 a 12.000 BTUS - | materiais elétricos e de

26 01 Servico | diversas marcas e modelos | tubulagdo. Tempo entre o
existentes em qualquer Unidade | acionamento e o inicio do
da SICTEC. servigo de instalacdo  /

desinstalacao do ar-

condicionado: 3 dias; Tempo de
término do servico apds o inicio:
5 dias

Instalacdo completa por conta
do contratado incluindo todo o
ferramental, pecas, aparelhos e
mao de obra necessarias,
Instalagdo de ar-condicionado | incluindo

novo- 13.000 a 18.000 BTUS - | materiais elétricos e de

27 01 Servigo | diversas marcas e modelos | tubulagdo. Tempo entre o
existentes em qualquer Unidade | acionamento e o inicio do
da SICTEC. servico de instalagégo /

desinstalagdo do ar-

condicionado: 3 dias; Tempo de
término do servico apds o inicio:
5 dias

Instalagdo completa por conta
do contratado incluindo todo o
ferramental, pecas, aparelhos e
m3ao de obra necessarias,
Instalagdo de ar-condicionado | incluindo

novo- 19.000 a 30.000 BTUS - | materiais elétricos e de

28 01 Servigo | diversas marcas e modelos | tubulagdo. Tempo entre o
existentes em qualquer Unidade | acionamento e o inicio do
da SICTEC. servico de instalacdo /

desinstalacado do ar-

condicionado: 3 dias; Tempo de
término do servigo apds o inicio:
5 dias

Je

=
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Instalagdo completa por conta
do contratado incluindo todo o
ferramental, pecas, aparelhos e
mado de obra necessarias,
Instalagdo de ar-condicionado | incluindo

novo- 31.000 a 80.000 BTUS - | materiais elétricos e de

29 01 Servigo | diversas marcas e modelos | tubulagdo. Tempo entre o
existentes em qualquer Unidade | acionamento e o inicio do
da SICTEC. servico de instalacdgo /

desinstalacao do ar-

condicionado: 3 dias; Tempo de
término do servico apés o inicio:
5 dias

1. Justificativa

1.1 A qualidade do ar é diretamente afetada pelo estado de conservagdo dos equipamentos do
sistema de climatizagdo, portanto, uma manuteng¢ado preventiva/corretiva e instalacdo de ares-
condicionados deve ser planejada e procedida por pessoas qualificadas.

1.2 A manutengdo preventiva/corretiva além de ser uma necessidade indispensavel ao equipamento
é, também, uma exigéncia normativa de carater obrigatério, pois a méa qualidade da climatizagdo
pode causar graves problemas de salude.

2. DA CARACTERIZAGCAO DA MANUTENCAO E INSTALACAO

2.1 Caracteriza-se como manutencao preventiva dos aparelhos de ar-condicionado:

2.1.1 Eliminagdo de sujeiras, danos e corroses no gabinete, na moldura e na serpentina.

2.1.2 Operagao de drenagem de agua da bandeja.

2.1.3 Eliminagdo de vazamentos em mangueiras e condutos.

2.1.4 Vedacdo dos painéis de fechamento de gabinetes.

2.1.5 Lavagem da bandeja e serpentina com remogdo do biofilme (lodo), sem o uso de produtos
desengraxantes e corrosivos.

2.1.6 Limpeza o gabinete do condicionador.

2.1.7 Limpeza o elemento filtrante, utilizando os meios e substancias adequados.

2.1.8 Filtros em condigBes de operacao.

2.1.9 Estado de conservagdo do isolamento termoacustico (se estd preservado e se ndo contém
bolor).

2.1.10Verificagdo de ruidos e vibrages anormais, procedendo aos ajustes e corre¢des necessarios.

2.1.11 Nivel de aquecimento do motor.

2.1.12Tubulagdo, termostato, tomada, chave seletora, e outros componentes elétricos.

2.1.13Realizacdo de testes de vazamentos nas conexdes e tubulagbes de gas refrigerante.

2.1.14Verificar a rede de dutos, corrigindo possiveis vazamentos;

2.1.15 Funcionamento, leitura e registro das temperaturas, anotando: /BE/

2.1.15.1 Temperatura do tubo de sucgﬁq;/’/T\
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.1.15.2 Temperatura externa;
2.1.15.3 Temperatura de insuflamento;
2.1.15.4  Temperatura ambiente.
2.1.16Funcionamento, leitura e registro do compressor e motor, anotando:
2.1.16.1 Tensdo de alimentagao;
2.1.16.2 Amperagem;
2.1.17Emissdo do PMOC (Plano de manutencgao, operacdo e controle) para todas as Unidades da
SICTEC.
2.2 Caracteriza-se como manutencao corretiva dos aparelhos de ar-condicionado:

2.2.1 Fornecimento das seguintes pegas: sensor de ambiente, sensor de degelo, placa eletronica,
capacitores, motor do ventilador, contactor, hélice, serpentina, fusiveis, parafusos, correias,
imas, terminais elétricos, graxas, solventes, produtos quimicos de limpeza, materiais contra
a corrosao e para protecdo antiferruginosa, tinta, lixa, neutrol, underseal, fita isolante, alco-
ol, espuma de vedagao, massa de vedagao, vaselina, estopas, sacos pldsticos para acondicio-
namento de detritos, materiais para solda, zarcdo, vaselina, gases refrigerantes, trapo, dleos
lubrificantes, oxigénio, nitrogénio, acetileno, materiais e produtos de limpeza em geral, além
de cabos, mangueiras, dutos, drenos, conexdes, aletas, cdmara de ventilagdo, corpo accura-
tor, defletor de ar para condensadora, filtro secador, motor aleta da evaporadora, motor
ventilador da condensadora, sensor de temperatura ou termistor, turbina, valvula de servigo
e valvula de expansao.

2.2.2 Corrigir, se necessario, a posicao de drenos, dutos e mangueiras que drenam a agua expelida
pelos equipamentos de ar-condicionado.

2.2.3 Manutengao nas unidades condensadoras e evaporadoras dos aparelhos.

2.2.4 Serd também obrigacdo da adjudicataria reparar ou substituir, sempre que necessario, os
painéis de controle de temperatura das unidades, sem custo adicional para SICTEC.

2.2.5 Conserto de controle remoto.

2.3 Caracteriza-se como instalagao dos aparelhos de ar-condicionado:

Instalagdo completa, incluindo todo o ferramental, pecas, aparelhos e m3o de obra necessérias,
inclusive materiais elétricos, tubulag@es, instalagbes necessarias, escadas e andaimes.

3. METODOS E ESTRATEGIAS DE SUPRIMENTO:

3.1 Inicio da prestacdo do servigo: O prazo para inicio dos servigos esta discriminado na planilha do
topico 1 deste Termo de Referéncia, e deverd ser contado a partir do recebimento da Ordem de
Servigos a ser expedida pela Secretaria Municipal de Inovacao, Ciéncia e Tecnologia - SICTEC.

3.2 S3o obrigagdes comuns as partes: executar, em conjunto, testes de aceita¢do dos servicos, no
momento da ativagao dos servicos pela CONTRATADA;

3.3 5.5. Ficardo a cargo da empresa, as despesas de seguros, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciarios decorrentes da execu¢do do objeto desta contratagio.

4. NATUREZA DA DESPESA

4.1 Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica 339039;
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5. DO LOCAL DE ENTREGA

5.1 Os servicos para manutencgdo preventiva/corretiva dos aparethos de ar-condicionado deverdo ser
realizados nos diversos setores que abrangem a Secretaria Municipal de Inovagao, Ciéncia e
Tecnologia — SICTEC.

6. RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITAGAO DO OBJETO

6.1 Quanto a execucdo do servico de instalagdo e manutengdo preventiva/corretiva de aparelhos de
ar-condicionado:

6.1.1 Sera feita inspec¢do presencial apds o término do servigo por servidor a ser designado pela
administracao municipal, para efeito de verificagdo da conformidade com as especificagdes
constantes no Termo de Referéncia.

6.2 O servico devera ser de primeira qualidade e atender as especificacdes, de acordo com as
Normas Técnicas vigentes e aplicaveis quanto ao fornecimento do objeto.

6.3 Podera a Secretaria Municipal de Inovagdo, Ciéncia e Tecnologia — SICTEC, a seu critério, exigir a
repeticdo do servigo sem Onus para a mesma, caso 0 mesmo seja realizado em desacordo com as
normas e especificagdes.

6.4 Nenhuma alteracdo ou modificacdo de forma, qualidade do servigo, poderd ser feita pela
contratada, podendo determinar as modificagdes recomendaveis, desde que justificadas nos
termos da Lei.

7. DO PRAZO CONTRATUAL
7.1 O contrato vigorard por um periodo de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual periodo.
8. QUALIFICACAO TECNICA

8.1 Apresentar atestado técnico (publicos ou privados), no caso de atestados privados estes devem
constar firma reconhecida em cartério, especificamente na area da salde para emissao da
PMOC;

8.2 Registro da empresa junto ao CREA

8.3 Registro do profissional (engenheiro mecanico/eletromecanico) com vinculo na empresa.

9. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

9.1 A Contratada obriga-se a;

9.1.1 Executar o servi¢o dentro das especifica¢Bes e/ou condi¢des contratadas;

9.1.2 Garantir a qualidade na execugdo do servigo;

9.1.3 Submeter-se a fiscalizagdo da CONTRATANTE quanto aos servigos realizados;

9.1.4 Substituir o servico quando considerado impréprio pela CONTRATANTE, sem custos
adicionais;

9.1.5 Responder pelos danos causados diretamente a Administracdo, por sua culpa ou dolo,
quando da execugdo do servico em aprego, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o0 acompanhamento pela CONTRATANTE;
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. '.‘bstituir o servico quando considerado improprio pela CONTRATANTE, sem custos

adicionais;

9.1.7 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedéncia dos
produtos fornecidos;

9.1.8 Responder, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execugdo do contrato, tais como salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos €
contribuicdes, indeniza¢des e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Governo;

9.1.9 Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas, todas as obrigagdes, independentemente de transcrigao;

9.1.10 Comunicar 3 Administragdo, no prazo maximo de 12 (doze) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao; '

9.1.11 N3o transferir, no todo ou em parte, o presente contrato sem prévia e expressa
autorizacdo da CONTRATANTE;

9.1.12 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos
locais de realizagdo do servigo;

9.1.13 Comunicar, por escrito, eventual atraso, anormalidade de carater urgente prestando 0s
esclarecimentos julgados necessarios, apresentando razdes justificadoras a serem
apreciadas pela CONTRATANTE;

9.1.14 Substituir, sempre que exigida pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa
por parte desta, qualquer empregado cuja atuagao, permanéncia ou comportamento sejam
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatérios a disciplina da CONTRATANTE ou ao
interesse do servigo publico.

9.1.15 N3o podera transferira responsabilidade dos servigos a terceiros.

9.1.16 A empresa deve possuir sede ou filial autorizada até 100 km de distancia com o fim de

facilitar a prestacdo de servigos, vez que estes podem ser solicitados com urgéncia.

10. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1 A Contratante obriga-se a:

10.1.1 Comunicar 3 CONTRATADA qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo do servico;

10.1.2 Proporcionar as facilidades necessdarias ao bom desempenho do objeto contratado;

10.1.3 Fiscalizar a execugdo do servigo, podendo recusar qualquer produto que ndo esteja de
acordo com as condigdes e exigéncias especificadas;

10.1.4 Designar para acompanhara execuc¢do do Contrato;

10.1.5 Efetuar o pagamento, mediante apresentagao de Nota Fiscal discriminativa, em duas vias
correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem efetivamente entregue atestado
pela autoridade competente e de conformidade com o discriminado, constante no contrato
e na nota de empenho, no prazo ndo superior a 30 (trinta) dias, devendo para isto ser
indicada a agéncia, localidade e nimero da conta-corrente em que devera ser realizado o
depésito.

11. DA GESTAO/FISCALIZACAO

11.1 A fiscalizac3o da contratagdo sera exercida por um servidor designado pela contratante,
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Um servidor designado serd nomeado fiscal do contrato, que zelard pela fiel execugdo do
contrato, em consonancia com as especificacbes deste Termo de Referéncia, tomando as
providéncias cabiveis no caso de descumprimento, parcial ou total, das condi¢bes pactuadas.

11.3 A fiscalizacdo da execucdo do contrato serd exercida por um representante da Administragdo
Publica, ao qual competira dirimir as ddvidas que surgirem no curso da execugdo do contrato, e
de tudo dara ciéncia a Administracao.

11.4 O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria para o acompanhamento e
controle da execugao do contrato.

11.5 A fiscalizac3o de que trata o item 8.1 ndo exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des
técnicas, vicios redibitérios, e, na ocorréncia destas, ndo implica em corresponsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos,

12. DO PAGAMENTO

12.1 O pagamento serd feito por intermédio de depdsito em conta bancdria do FORNECEDOR
BENEFICIARIO no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal contendo a
discriminacdo detalhada dos produtos, e devidamente atestada pelo servidor responsavel pelo
recebimento, ndo sendo, em nenhuma hipdtese, permitida a antecipacdo de pagamentos.

GERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, aos 18 dias do més de
fevereiro de 2022.

Sérei

Gerefite de Apoio Administrativo

( Elindomar Saﬁpal
— : ministrativo

/id}f P (
76 Rodrigues Martins

Secretario
SICTEC
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